
Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Prog Ejec Prog Ejec* Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
Incremento anual de medidores N°
Renovación de medidores N°
Agua no facturada %
Continuidad horas/día
Presión mínima promedio mca
Presión máxima promedio mca
Relación de trabajo % 71.00 28.00 70.00 - 65.00 65.00 65.00 65.00 -        
Conexiones activas %
Actualización catastro técnico de 
agua y alcantarillado %
Actualización catastro comercial de 
agua y alcantarillado N°

ICG %
*Informe inicial

Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
Agua 11.00     -           -           14.50       -           -           
Alcantarillado 11.00     -           -           14.40       -           -           

Evolución del cumplimiento de metas de gestión

EPS CHAVÍN S.A.
Localidades administradas: Huaraz, Caraz, Aija y Chiquian

Resolución de aprobación de 
estructuras tarifarias, fórmulas 
tarifarias y metas de gestión:

021-2015-SUNASS-CD del 15/06/2015
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Prog Ejec Prog Ejec* Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
Incremento anual de medidores N° 660 881 610 329 605 605 605 3085 1210
Renovación de medidores N° 166 162 166 15 166 166 166 830 177
Agua no facturada % 44 - 43 0 43 41 39 39 0
Continuidad horas/día 23 - 23 0 23 23 23 23 0
Presión mínima promedio mca 10 - 10 - 10 10 10 10 0
Presión máxima promedio mca 50 - 50 - 50 50 50 50 0
Conexiones activas % 95 - 95 - 95 95 95 95 0
Actualización catastro técnico de agua 
y alcantarillado % 99 - 100 - 100 100 100 100 0
Actualización catastro comercial de 
agua y alcantarillado N° 20 - 40 - 60 80 100 100 0

*Informe inicial

Total quinquenio
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Prog Ejec Prog Ejec* Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
Incremento anual de medidores N° 70 1 72 0 72 72 69 355 1
Agua no facturada % 74 - 72 0 68 65 60 60 0
Continuidad horas/día 23 - 23 24 23 23 23 23 0
Presión mínima promedio mca 10 - 10 36.28 10 10 10 10 0
Presión máxima promedio mca 50 - 50 42.31 50 50 50 50 0
Conexiones activas % 90 - 90 - 90 90 90 90 0
Actualización catastro técnico de agua 
y alcantarillado % 95 - 100 - 100 100 100 100 0
Actualización catastro comercial de 
agua y alcantarillado N° 0 - 20 - 30 50 70 70 0

*Informe inicial

Total quinquenio
LOCALIDAD AIJA
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Prog Ejec Prog Ejec* Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
Incremento anual de medidores N° 230 0 230 0 230 230 224 1144 0
Agua no facturada % 75 - 72 0 68 64 62 62 0
Continuidad horas/día 24 - 24 20.5 24 24 24 24 0
Presión mínima promedio mca 10 - 10 24.38 10 10 10 10 0
Presión máxima promedio mca 50 - 50 27.89 50 50 50 50 0
Conexiones activas % 93 - 93 - 93 93 93 93 0
Actualización catastro técnico de agua 
y alcantarillado % 99 - 100 - 100 100 100 100 0
Actualización catastro comercial de 
agua y alcantarillado N° 0 - 20 - 30 50 70 70 0

*Informe inicial

Total quinquenio
LOCALIDAD CHIQUIÁN
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Prog Ejec Prog Ejec* Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
Incremento anual de medidores N° 108 19 108 80 108 108 108 540 99
Agua no facturada % 30 - 28 0 28 27 27 27 0
Continuidad horas/día 24 - 24 - 24 24 24 24 0
Presión mínima promedio mca 10 - 10 - 10 10 10 10 0
Presión máxima promedio mca 50 - 50 - 50 50 50 50 0
Conexiones activas % 95 - 95 - 95 95 95 95 0
Actualización catastro técnico de agua 
y alcantarillado % 95 - 100 - 100 100 100 100 0
Actualización catastro comercial de 
agua y alcantarillado N° 20 - 40 - 60 80 100 100 0

*Informe inicial
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