
RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 0O7-2019-PAS

No 003-2019-SUNASS-DS

Lima, lzsm ¿p

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Antecedentes

,,MEDIDA CORRECTIVA NO 7

Incumplimiento: No contar con ¡nformac¡ón que perm¡ta conocer el
caudal de ¡ngreso a la PTAP Huando y pozo La eu¡ncha.
Base Normativa: L¡terdles a) y b) del A¡tículo 6A det Regtamento de
Calidad de la Prestación de Seru¡c¡os de Saneam¡ento, concordado con el
ítem 4 de ld Norma 05. 040 y 5.13.1 de la Norma OS. 020 del Reglamento
Nac¡ond I de Ed¡ fr ca c¡ones.

Av. Bernardo Monteagudo No 210 - 216 - l¡agdalena det Mar - Lima j7 - perú

Mediante Resoluc¡ón No 005-2019-SUNASS-GSFl del 24.1.2019 la Gerenc¡a de
Supervisión y F¡scalización (ahora Direcc¡ón de Fiscal¡zación - DFr) de la
Superintendenc¡a Nac¡onal de Servicios de Saneam¡ento (SUNASS) inició un
proced¡m¡ento administrativo sancionador (pAS) a el Aea nUalal S.l. 1la
Empresa Prestadora) por la presunta comisión de la infracción tipif¡cada en
el numeral 48 del ítem I del Anexo N" 4 del Reglamento General de
Supervisión y Sanción3 (RGSS), porque habría incumplido las medidas
correctivas Nos. 1, 2, 3 (Pozo Satuca y pTAp Huando), 4, 5.6, 7 y 8 ¡mpuestas
mediante la Resolución de Gerencia General No 196-2017-SUNASS-GG4, las
cuales se transcriben a continuac¡ón:
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EMAPA HUARAL 5.A, deberá contar en el pozo La eu¡nchd y la pTAp
Hudndo, con ¡nstrumentos que le perm¡tan med¡r de manera confrable el
caudal del agud que ¡ngresa a la qTAF y pozq así como reg¡strar
d¡ a r¡a men te d ¡ch a s med¡ c¡ ones.

Para ver¡ficar el cumpl¡m¡ento de la med¡da coffect¡vd, EMA?A HT ARAL
S.A. rem¡t¡rá a la SllNASt los reg¡sttos del caudat en et pozo La eu¡ncha
y la PTAP Huandq así @mo un informe técn¡co que deta e ta real¡zac¡ón

1 Notificada a la Eñpresa Prestadora con Ofic¡o No 134-2019-SUNASS-120 el 28.1.2019.
':A raíz de la entrada en rigor del Decreto supremo No 14s-2019-rcM que aprobó et nuevo Regtamento de organiz¿c¡ón y

Funcrones de la SLNA5S, la Gerencia de Supervisión y Fiscaliz¿ción es ahora tá D¡rección de Fisaatización.
' Aprobado por Reso¡ución de Conseto Drec¡vo No 003-2007 SUNASS-CD, publicada eñ ta separata de normas tegales det diario

útcial El Perudnoel tg.t.2007, y mod¡fic¿torias.I Notificada a la Eñprcsa prestádora mediante Oficio No 882-2017-SUNASS-120.5 Cabe señalaa que pot ta infraestu)ctuft actuat cte b PTAP no habria contt¡c¡ones pan medi h¡dtáut¡camente et caudal tle
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de las acc¡ones dntes señaladas, las cuales deben sustentarse con los

s¡gu¡entes documentos: reg¡stros fotográficoé, facturas de compra,

órdenes de trabajo y/o serv¡c¡o, entre otros, de los ¡nstrumentos de

medic¡ón adqu¡r¡dos para las acciones realizadas en la lo@l¡dad de Huaral.

MEDIDA CORRECfiVA NO 2

fncumplim¡ento: No aegurar la confidb¡l¡dad operaÜva del seruic¡o por
no acreditar las cond¡ciones bás¡cas y requ¡s¡tos mínimos de d¡seño de la

¡nfraestructura san¡tar¡a, estableados en el Reglamento Nac¡ondl de

Ed¡f¡ac¡ones, refer¡do al proceso de des¡nfecc¡ón'

Base Normativa: L¡teral a) del aftículo 68 del Reglamento de Calidad

de la Prestac¡ón de Serv¡c¡os de Saneam¡ento concordado con los ítems

5.7.4.3, 5.12.2.4, 5.12.2.1, 5.12'2 4, 5.12.2.8 y 5.12.2 9 de la Norma

05.020 del Reglamento Nac¡onal de Ed¡f¡caciones.

EMAPA HIIARAL 5.A. deberá:

Pozo La Ou¡ncha
Ínstalar la cadena de seguridad en cada botella de cloro.

Pozo Satuca
Contar con botetlas de cloro de reserva en el pozo para garant¡zar la

cont¡nuidad de la des¡nfecc¡ón.

Pozo N" 1
Contar con boteltas de cloro de reserva en el pozo para garant¡zar la

cont¡nu¡dad de la des¡nfección.

PTAP Huando
i) @ntar con un s¡stema de dos¡frcdc¡ón de doro ¡ndepend¡ente (equ¡po,

futanz4 botettd de doro, sum¡n¡stro altemo y bomba booster) para
garant¡zar la operación de la pre doración y post cloración.

ii) Contar con un equipo dosif¡cador de sulfato de alum¡n¡q deb¡endo

efectuar la ¡nstalac¡ón de s¡stemas de dos¡ncdción por bombeo o por
gravedad, que perm¡tdn aiustar el volumen y, en consecuenciat la

dosificación del ¡nsumo quím¡co empleado en el tratam¡ento del
agua, a fin de garant¡zar un adecuado control en el proceso de

tratam¡ento.

ii0 Contdr con un equ¡po dos¡f¡cador de polímero, deb¡endo efeduar la

¡nstatac¡ón de sistemas de dos¡f¡cac¡ón, que perm¡tan djustar el

2
6 Con fecha, hor¿ y desciry¡ón del componente.
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Expediente No 007-2019-PAS

volumen y, en consecuenc¡a, la dos¡f¡cac¡ón del ¡nsumo quím¡co
empleado en el tratam¡ento del agua, a fin de garant¡zar un
adecuado control en el proceso de tratam¡ento.

iv) Aplicar el sulfato de alum¡n¡o, en la mezcla ftip¡dd de manera qte se
obtenga una d¡stribución ¡nstantánea, de manera uniforme a tdo lo
ancho del canal y hac¡endo uso del resalto h¡drául¡@, deb¡endo instalar
un d¡spos¡t¡vo que asegure su conecta apl¡ación.

Para ver¡ficar el cumpl¡m¡ento de la med¡da coffed¡va, EMA?A HUARAL
S.A. rem¡t¡rá a la SUNASq un informe técn¡co gue contenga los
documentos sustentator¡os, tales como: reg¡stros fotográf¡coE, facturas
de compra, órdenes de trabajo y/o serv¡c¡q entre otros.

Pozo Satucd
Contar con un equ¡po de med¡c¡ón de cloro residual, estdblecer ld
frecuenc¡a de muestreo y reg¡strdr los resultados de los anál¡s¡s de cloro
res¡dual pard gdrant¡zar el control del proceso de desinfección en el pozo.

PTAP Huando
Redl¡zar la medición de cloro residual libre para determ¡nar la ef¡c¡enc¡a
en la pre clorac¡ón.

Pdra veificar el cumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va, EMA?A HUARAL
S.A. remiürá a la SUNASS: a) documentos sustentator¡ot tales como:
reg¡stros fotográf¡co§, facturas de compra, órdenes de trabajo y/o
sery¡c¡q entre otros, que acred¡ten la adqu¡s¡c¡ón de los equ¡pos de cloro
res¡dual en todos los pozos antes ¡ndicados, b) reg¡stros en donde se

1 Con fecha, hoo y descr¡N¡ón del conponente.
3 Con fecha, hora y desciT¡ón delconponente,

Av. Bernardo Monteagudo No 210 - 216 - ftragdalena del l\y'ar - Lim a 17 - petú
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Incumplim¡ento: No contar con egu¡Nm¡ento para el control de
des¡nfección del agua, n¡ para ld frecuenc¡a de muestreo a n¡vel de doro
res¡dual. Tampoco c¿Enta con el rq¡sú-o de ¡nformac¡ón del proceso de
des¡nfecc¡ón del agua.
Base Normat¡va: L¡terales ¡) y ¡¡¡) del aftículo 61, 64 y l¡teral ¡v) y d) del
Arttculo 65 del Reglamento de Cal¡dad de la prestdc¡ón de Serv:c¡os de
9neam¡ento.

de

§

3

MEDIDA CORRECTIVA NO 3

EMAPA HUARAL S.A. debeTá:



Exped¡ente No 007-2019-PAS

ev¡denc¡e la frecuenc¡a de med¡c¡ón de cloro res¡duale y c) el reg¡stro de
ta medición en los pozos y en ld PTAP Huando (pre cloración) para el
proceso de desinfección y etapa de pre clorac¡ón.

o
c
.9
E
(§

o
c
6
a
o
!
o
'0

¿
0)
a
o
!
o
c

0
o
z
(§
'6
c
0)!
0)

c
oo
a

MEDIDA CORRECTIVA NO 4

fncumplimiento: No tener capacidad de respuesta para atender
problemas operativos que se presentan, n¡ del monitoreo y anális¡s de los
parámetros de control.
Base Normat¡va: Aftículos 56 y 69 del Reglamento de Cal¡dad de la
Prestdc¡ón de Serv¡c¡os de Saneam¡ento.

EMAPA HUARAL S.A. dcfuTá:

Pozo La Ou¡nchd
Contar con un ind¡cador de dosificac¡ón (rotámetro) adecuado para que

et equipo del pozo no trabaje a su mín¡ma capac¡dad y así obtener
prec¡s¡ón en la med¡c¡ón.

Detem¡nar la capac¡dad de un clorador, @ns¡derando el audal máimo del
agua a ser tratadE la demanda de doro del agua y la dos¡s promd¡o de

cloro; ds¡m¡smq el punto de med¡ción aproximadamente debe estdr entre
25 y 75 de td escdla del rango del ¡nd¡cador de dosificación (roüánetro)

Pozo Satuca
i) Contar con un ¡nd¡cddor de dos¡ficac¡ón (roüimetro) adecuado para

gue el equ¡po del pozo no trabaje a su mín¡ma capac¡dad y así obtener

üec¡s¡ón en la med¡c¡ón.

Determ¡nar la capdc¡dad de un clorador, cons¡derando el caudal máximo
del agua a ser tratada, ld demanda de cloro del agua y la dos¡s promed¡o

de cloro; as¡m¡smo, el punto de med¡c¡ón dprox¡madamente debe estar
entre 25 y 75 de ta escala del rango del ¡nd¡Gdor de dosif¡cac¡ón
(rotánetro).

ii) Contar an punto de muestreo pdra determ¡nar la eficienc¡a del proceso

de desinfecc¡ón, deb¡endo ¡nstalar el punto de muestreo en el pozo de
tdl manerd gue la med¡c¡ón pueda real¡zarse en cualquier condición de
operac¡ón del pozo.

e Tenando en cuent¿ la foma de operdc¡ón de los pozos ("La ftecuencia de nuestreo clel clarc rcs¡dual será como mínno la

s¡guente: i) Cada sets ( 6 ) horas ¿ ld sat¡da de ... fuentes de agua subteffánea ?ue dbastezcan dtectdnente a la poblac¡ón

4



(:e'

RESOTUCIÓN DE DIRECOÓN DE SANCIONES

Exped¡ente N. 007-2019-pAS

W

U

c
.q
E
o
0)
c
(§

a
o
!
a
.9

¡
o
@

0)
!
o
o
0
tu
z
.g
o
c
o
!
c
o
c
o
o-
f
a

Dete¡m¡nar la cdpac¡dad de un dorador, onsiderando el caudat máx¡mo det
agua a ser tratada, la demanda de doro del agua y la dos¡s promd¡o de
doro; as¡m¡smq el punto de medición aprox¡madamente defu estdr ente
25 y 75 de la esala del rango del ¡nd¡ador de dos¡ficac¡ón (roüánetro)

Pozo N" 3
Contar con un ¡nd¡cador de dos¡frcdc¡ón (rotámetro) adecuado para gue
el equipo del pozo no trdbaje a su mínima capac¡dad y así obtener
precisión en la medición.

Dete¡mindr la capacidad de un dorador, @ns¡derando el caudal máx¡mo det
agua a ser trdtada, la demanda de doro del agua y la dos¡s promd¡o de
cloro; as¡m¡smq el punto de med¡ción dproximadamente defu esbr ente
25 y 75 de la escdla del mngo del iñ¡ador de dos¡f¡cac¡ón (robmetro).

Detem¡nar la capac¡ddd de un dorador, cons¡derdndo el caudat máx¡mo del
agua a ser tratada, la demanda de clorc del agua y la dos¡s promd¡o de
cloro; asim¡smq el punto de med¡oón aprox¡mddamente defu esbr entre
25 y 75 de la esala del rango del ind¡cador de dosificaoón (roüímetro).

PTAP Huando
Reparar y/o camb¡ar la bdlanza de control de consumo de cloro ox¡dada
y en mal estado, de tal manera que se ev¡denc¡e la correcta operac¡ón,
man¡pulac¡ón y estado, gue perm¡ta controlar el consumo de cloro en el
p roce so de des ¡ n fecc¡ ón.

to Con fecha, hora y descripc¡ón detcomponente.

Av. Bernardo Moñteagudo No 210 - 216 - N¡agdatena det [4ar - Lima 17 - perú

Pozo No 4
Contar con un ¡nd¡cador de dos¡frGc¡ón (rotámetro) adecuado para que
el equ¡po del pozo no trabaje a su mínima capac¡dad y así obtener
precis¡ón en la med¡ción.

5

Pozo Nol
Contar con un ¡nd¡cador de dosificación (rotámetro) adecuado para que
el equ¡po del pozo no trabdje a su mínima capacidad y así obtener
prec¡sbn en la med¡c¡ón.

Para ver¡ncar el cumpl¡m¡ento de la med¡da coffect¡va, EMA?A HL,ARAL
S.A. rem¡t¡¡iá a la SITNASS, un ¡nforme tém¡co que detalte ta reat¡zación
de las acc¡ones antes señaladas las cuales deben sustentarse con los
s¡gu¡entes documentos, tales como: reg¡stros fotográficosrq, facturas de
compra, órdenes de trabajo y/o seru¡c¡o, entre otros.
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MEDIDA CORRECTIUA NO 5

Incumplimiento: No operar en cond¡c¡ones adecuadas los componentes

de los s¡stemas de dbastecim¡ento de agua potable.

Base Normativa: Artícuto 70 det Reglamento de Cal¡dad de la Prestación

de Serv¡c¡os de gneam¡ento.

EMAPA HUARAL S,A. deberá:

PTAP Huando
i) Poner en operac¡ón et f¡ttro N" 5 para la correctd operac¡ón de la PTAP.

¡¡) Operar en correctas cond¡c¡ones las 2 tuberías ¡nstalddas a la salida de la
PTAP de tal manera que se ev¡te el represam¡ento del agua en la PTAP

que ocas¡ona el lavado de filtros para ev¡tar su rebose.

Pdra ver¡f¡cdr el cumpl¡m¡ento de ld med¡da correct¡vd, EMAPA HUARAL
S.A. rem¡Ará a la SL1NASS un informe técnico que detalle la realización
de las acc¡ones antes señaladas en los ítems i) y ii), las cuales deben
sustentarse con los s¡gu¡entes documentos: reg¡stros fotográf¡cod 1,

facturas de compra, órdenes de trabajo y/o serY¡c¡o, entre otros'

MEDTDA CORRECTIVA NO 6

fncurnpliñiento: No eiercer control del proceso de tratam¡ento del agua.

Base Normativa: L¡terales a) y b) del Artículo 55 del Reglamento de
cal¡dad de la Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneamiento.

EMAPA HLIARAL 5.A. deberá:

PTAP Huando

i) Elaborar y ejecutdr el oroarama de control de orocesos gue ¡nvolucre a
los Frámetros más releuanted2 pam lograr b enc¡encia de los

Wcesos de batam¡ento del agua.
Real¡zar el control de procesos en la PTAP de la dos¡s de ¡nsumos
químicos empleadoq que ev¡denc¡e el Lontrol de la dosificaciód3,
Antur con curva de @nelac¡ón de tutb¡edad versus dos¡s óDÜma.

ten¡endo en cuenta et proed¡m¡ento estdblecido en tdas las PTAF4

ii)

iii)

rr Con fecha, hora y descr¡pción delcomponente,
r, pTAp Huando: Los paránetros: alcalinidad, dtun¡n¡o total, p4 entre otros, los cuales deben ser cantrolados durante el proceso

ate tratan¡enb d;t agua cruda, decantada y fr\tr¿da o acond¡c¡onados (pH, alcalintdad), neces¡taDdo llevar un control de

procesos para asegurar la efrc¡encta del Üatamiento.
,, ktern¡nat en bbdatwto, ned¡anE ensayos (k la¡ras, la dos¡s cle ¡nsunos quín¡c6 que deben aplkars en ma PTAP a nn de lograr

c¿nti6 bvorabb en l¿ calidad del agua. No se eider,c¡ó h deten¡nadón de dasis ópÜn a de pdínero.
ra Estabtec¡do en el "lvldnual de Tratan¡ento de agud para consuno humano. Citet'¡os paá la selecc¡ón de los ptucesos y de los

paráñetros ópt¡mos de las unidades, OPS/CEPIS-

6
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para el contol de la dosficación de prcdudos quím¡cos empleados en
el tratam¡ento del agua.

iv) Contar con reg¡stros confiables de dos¡f¡cac¡ón de los ¡nsumos
quím¡cos empleados en el tratam¡ento de agua.

v) Sustentar técnicamente s¡ los ¡nsumos quím¡cos (sutfato de alum¡n¡o
y polímero) apl¡cados en la PTAq Huando son los más adecuados
para el usd5.

Para ver¡frcar el cumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va, EMA?A HI,ARAL
S.A. rem¡tirá a la SaTNASS:

a) El programa de Lontrol de procesos (equ¡pos en cant¡dad y cat¡dad
suf¡c¡entes para el control de procesos en ld pTAp Huando), de
acuerdo a las neces¡dades del tratam¡ento y registros fotográfico§6,
facturas de compra, órdenes de trabajo y/o seru¡c¡q entre otros,
que acred¡ten su ejecuc¡ón.

b) Reg¡stros de control de procesos que ev¡denc¡en el control de la
dos¡f¡cac¡ón del sulfato de alum¡n¡o y potímero (dos¡s ópt¡ma),
concentración óptima, med¡ante prueba de jdffas.

c) La curva de correlac¡ón de turb¡edad versus dos¡s ópt¡ma, así como
el proced¡mientdT para su determ¡nac¡ón en laborator¡o en la pTAp
Huando.

d) Req¡stros confiables de la dos¡f¡cac¡ón del sutfato de alum¡n¡o y
polímero.

e) Contar con información técnicds gue sustente que los ¡nsumos
quím¡cos (sulfato de aluminio y potímero) apl¡cado en el trdtam¡ento
en ld PTAP Huando, son los más adecuados pdra su uso.

MEDIDA CORRECTIVA NO 7

fncumplimiento: No asegurdr la confrab¡l¡ddd operat¡va del serv¡c¡o.
Ease Normativa: Artículos 68 y 69 del Reglamento de Cdl¡dad de ta
Prestac¡ón de Seru¡c¡os de Sanedm¡ento, concordado con la Normd
05.020 Planta de Tratam¡ento de Agua para Consumo Humano.

EMAPA HUARAL S.A. deberá evaluar la PTAp Huando en forma ¡ntqral,
de tal forma que puda establ*r, en función de la caracter¡zdción del agua

Av. Bernardo Monteagudo No 210 - 2'16 - N,4agda ena del Mar - Lima j7 - peú
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t5 E;IAPA HUARAL S.A' para el tratam¡ento rle agud ha ven¡do aphcando sútfato de atum¡n¡o y potínero; sin enbargo, no
sustenta tecncanente pof qué y cu¿nclo eñpled los pfoduclo9 qutnicos en ta pTAp.

t6 Con fccha, ho.d y clcscttNr;n clel componente-t' yalu¿l dl Tr¿tdmqnto cte agua pd.a consumo humano- citenos para la selecc¡ón de los procesos y de tos paémetros
óptimos de las un¡dadet OE/CEPIS.

\3 Cono resultados de las pruebas de janas realizadas, ten¡endo en cuenta lo establec¡do en el "tqanual de frabn¡ento de agtñ
paó consuno humano"' Cr¡ter¡os paz la selecc¡ón de los procesos y de los parámeüos óptinos de tas un¡dades, O¡S/CEaI,
enpleando d¡chos ptodudos confmen que aplkados en el trdtan¡ento de agua de la PTAP son los adecuados de tat maneÍa
que el agua decdntada sea S a 2 UNT y ta cat¡dad del agua produc¡da cunpta con ta nornabva v¡gente.

7
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mín¡mo lds an¡ones de operación en cond¡c¡ones normale§2, especiated3 y
de emergencida, ansideratdo como mínimo:

D Descnry¡ón de las características f¡s¡@quím¡@s, n¡crob¡otog¡cas,
paras¡tológ¡cas, entre ota§s, de la fuente de agua a tratar.

ii) RESta en marcha (secuencta operaüva, diagrama de ftujq @nd¡c¡ones de
dtseñq pruebas de ensayd6).

iii) Descripaón de la PTAP
. Caracteisticas de la planta (cant¡ddd de un¡dades, cdpaodades,

cdudale§7, d¡mens¡ones de las un¡dades, caracteíst¡@s principales de
d¡señd8, tiempo de retencióÉe y vetocidad de sedimentaciúf1). Descnpción de func¡onam¡ento (etdps de proceso básia que
consütuyen la planta potab¡l¡zadora)

iv) Adividades de operdc¡ón
. Operaaón normal
. Oreración especial
. Opención de emergenc¡a.

v) Dos¡fiac¡ón (determ¡nac¡ón de los rangos de dos¡s óptima, concentración de
apl¡cac¡ón de los ¡nsumos quím¡@s y curva de calibnaón del dosifiador)

vi) Des¡nfecc¡ón (manel:o y almdenam¡ento, determ¡nac¡ón de la dos¡s ópüma,
s¡stema de med¡c¡ón y control, sistema de ¡nyed¡ón y sguidad).

vii) Control de cal¡dad de los procesos de tratam¡ento.
viii) Manejo de sustanc¡as quím¡cas.
ix) Ql¡bnción de equ¡pos (cu¡va de descargd real de bmbas dos¡fiadoras y de

qu¡pos dos¡ficadores en geneml, cdl¡bnción de los qu¡pos de med¡c¡ón de
audal, med¡oón de tiempos de retenc¡ón de las un¡dades mdiante prueba
de trazadores, al¡bración de uálwlas, rev¡s¡ón y cat¡brac¡ón de qu¡pos de
laborator¡o)

RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 007-2019-PAS

Av. Bernardo Monteagudo N" 210 - 216 - [¿agdalena det [¡ar - Lima j7 - petú

" la ory4bn ¡b¡rrrat: es td que s tleva a cabo dib a dia, en bma njtnana y en cotlatúones nor¡nates. (OE/CEIIS) piigna 64 _

wwubv e.@s ons.org/bwacd/sa 0II790/01IZWO4.ú..
13 tz ope¡xkJn pwál: Cot¡lpende aq@ltas a<úon6 que sto se e\ú./tan grynidaanentq nuy de cuando en tuando, conp la
__ 

puestd en ñañD v ld Ntddd de ta planta. (O{/S/GPIS) gig¡na 64 - www.bwdeops-oms.o¡g/besad/*¿n//0187Ú/0152*0a.pdf.
¿' La oE útt db en ñérrcia: cono su nonhc lo ¡fi\¡ca, comp¡ende las aa:ones que deben e)ectfaae en casos de enigenco-

&as eneqÉncias puden 
'er 

de bpo xasimal como las ca&adas tw la mtura de und tubdia, o un bas¿o incranento de tu¡í¡eda(t.
fueden ser causadas por d6asr6 nalnals cono te¡enotos, inundac¡ones, huracans y squbg o puden tanbén ctefurse d td
nano del hoñbe cono snia el cago de un dezane de sustancias qui,ncas en la fuente, o un atentado te@nna. @E/CEqIS) piigina
A - butr.btde.opsüs.orgh6acd/s.¿n/01 87ry0 1 82fr 04. Nf.

':s De acuerdo a lo establecido en l¿ normatjv¿ vgenfe.
')6 kteÍnn¿don de los angos de d.rj6 opan¿. concendaoón de aplcaolin del insuno químao y anya de cdl¡braaón del fus¡ñcador.¿ Mediaon de cdudal vetedelos. cdndl üpo parshBll, entrc oüos,
13 Por qenplo: Mezcla ráp¡da (tienpo ópt¡mo de nezcla y gad¡ente de velocidatt promedb. flocutación (detern¡nac¡ón de ta

gadíente de veloc¡dad y tcmpo de retenctin en funcí)1 .te las fus¡s óNnas detemnadas). oeciitx¡ói ldete¡nnar b ,,ek¡¿d
ópbna de sed¡ntentdc*in de 16 fltul6). F¡krac¡ón «ipo del ñedio tiltante, caracterittcas griiitolurcis det natenat t trante,

.^ etpesof de la capa ñlüante, peso espechco del naterial tilbAnte, tdsa de nbAción, nétodos de contol operactonal.
'" tlocutadot y ctecantado. de acuerdo de dcuedo a las c¿Bctensttcds (tet agu¿ cruda.
3Ó PaQ decantadorcs o sed¡meñtadorcs, deb¡endo set deterninada a traves áe ensayo de taboator¡o con etciteÍ¡o que el efluente

produc¡do no tenga nás de 2 UNT.

9
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x) Act¡v¡dades de manten¡m¡ento (determ¡nar la frecuenc¡a del manten¡m¡ento
pra infraestructura, equ¡pos y mater¡al de filtractón, proced¡m¡ento del
manten¡miento prevent¡vo y conectivo)

Además, debe ¡nclu¡r los i¡gu¡entes documento§l como dnexos: planos

construct¡vos, memoria de cálculo y diseño, así como el catálogo de los equipos
¡nstalados proporc¡onados por el fabr¡cante.

Para ver¡ncar el cumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va, EMAPA HUARAL S.A.
rem¡t¡rá a la ST NASS el manual de operac¡ón y manten¡m¡ento actual¡zado de
la PTAP Huando.

(...)".

1.2 Con el Oficio No 031-2019-EI.4APA HUARAL S.A./GG32, la Empresa Prestadora
remitió sus descargos.

1.3 N4ed¡ante el Informe Final de Instrucción No 540-2019-SUNASS-120-F, el cual

forma parte integrante de la presente resolución33, la DF recomienda:

L.4 Mediante el of¡cio N' 193-2019-SUNASS-03038, se trasladó a la EmPresa
Prestadora el Informe Final de Instrucción No 540-20Ig-SUNASS- 120-F y el

l"lemorándum N' 948-2019/SUNASS- 120 para que exponga lo que considere

conven¡ente a sus intereses en un plazo máximo de 7 días3e hábiles improrrogables.

a) Sancionar a la Empresa Prestadora con una multa ascendente a 7.26 UÍf
por haber incumplido las med¡das correct¡vas Nos. 1, 2, 334, 435,5, 6,7 y I
¡mpuestas mediante la Resolución de Gerenc¡a General No 196-2017-SUNASS-

GG.

b) Archivar el PAS en el extremo de las Med¡das correct¡vas t\ot 3:6 y 4r7

¡mpuestas mediante la Resolución de Gerenc¡a General N" 196-2017-SUNASS-

GG.

1t Cntenos Generales de Opeóc¡ón - CEPIS (www.bvsde.Nho.otg/bvsdtr/fulltexltratañ¡ento/nanua4/cap!.N0
I Re(ibido por la slJNAss el 12.2.2019.
rr Según et numer¿l 6.2 del artículo 6 del Texto Únlco Ordenado de la Ley del Procedimiento Adrnin¡§trativo General,

Ley No 272144, aprobado por Decreto Supremo NÓ 004_2019-lUS:
"A¡tícub 6. - Hot¡vación alél.clo adñ ¡n iñt¡ativo
(...)
6.2 puede nohvarse ñed¡ante la dectaradón de confo¡midad con los fundamentos y conclústones de anter¡ores

d¡ctánenes, dec¡s¡ones o informes obranEs en et expedante, a cond¡c¡ón de que se les ¡dent¡frque de nodo certero,
y que por esta stuacióh constituyan parte ¡ntegrante del respect¡vo acto- Los ¡nfomes, d¡ctámenes o stm¡ldres que
's¡Ndn 

de fundamento a la deas¡ón, deben ser nolf¡cados al adnintstado conjuntamente coh el acto ddm¡n¡strat¡vo-.
rl Referida a la medic¡ón de cloro residual libre en la pre cloróc¡ón de la PIAP Huañdo.
35 Referid¿ a los pozos La Quincha, Satuca, N' 1, N'3 y N'4
16 Referida al registro de los resultados de cloro residual libre en el pozo Satuca.
r7 Referida ¿ la balanza en la PTAP Huando.
rs Notificado a la Eñpresa Pr€stadora el 5.7.2019.
re lncluye el térmioo de la distan€ia.

10
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1.5 Con Ofic¡o No 162-2019-E¡4APA HUARAL S.¡y'GG4o, ta Empresa prestadora
remit¡ó sus respuestas respecto del contenido del Informe Final de Instrucción
No 540-2019-SUNASS-120-F.

1.6 Mediante el Informe de Decis¡ón No 1411-2019-SUNASS-120-F, el cual forma
pate integrante de la presente resoluc¡ón, un espeoalista en supervisión dis0nto
al que evaluó los descargos al pAS, anal¡zó los documentos presentados por Ia
Empresa Prestadora, ratificando que conesponde ¡mponerle una multa de
7.26 UÍT.

Cuest¡ones a determinar

S¡ la Empresa Prestadora ha ¡ncurrido en la ¡nfracción t¡p¡f¡cada en el
numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del RGSS.

De haber incurrido la Empresa Prestadora en la infracción antes señalada,
la sanción que corresponde imponerle.

III. Análisis

Comisión de la infracción

3.1 Mediante el Informe Final de Instrucción No 540-2019-SUNASS-120-F, la DF,
luego de evaluar los descargos de la Empresa prestadora, concluye que:

a) La Empresa Prestadora es responsable de la comisión de la infracción
imputada porque no imp¡ementó las Medidas Correctivas Nos. 1, 2, 341,
4a2, 5, 6,7 y 8 impuestas med¡ante la Resolución de Gerenc¡a General No
196.2017-SUNASS-GG.

b) Corresponde archivar el PAS respecto de las Medidas Correct¡vas Nos. 3a3
y 44. La Med¡da Correctiva No 3 porque si bien la Empresa prestadora
cumplió este extremo de la medida correctiva de forma extemporánea, lo
efectuó antes de la fecha de notificación de la resolución de inicio del
presente PAS, por lo que acreditó estar ¡ncursa en la causal eximente de
responsabilidad admin¡strat¡va establecida en el literal f) del párrafo 30.2
del artículo 30 del RGSSa5. Y la l4ed¡da Correct¡va No 4 la cumplió dentro
del plazo establecido.

a0 Recibido por la SUNASS el 16.7.2019.
ar Refenda a la medicrón de cloro resdual libre en la pre cloractón de la pTAp Huandori Referida a los pozos La Qurncha, Satuca, Nó t, No 3 y No 4.
a3 Referida al reg¡stro de los resultados de aloro resldual libre en el pozo S¿tuca.
44 Referida ¿ la balanza en la PTAP Huando,
4s "A¡tkulo 3O.- Respoasab¡lid¿.t adñinitt¡a ve ate bs adm¡nlsüedo§

Av. Bernardo l\¡onteagudo No 210 - 216 - Magdatena del l\lar - Lima 17 - perú

11
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Exped¡ente N' 007-2019-PAS

3.2 Ahora b¡en, en la etapa de decisión del PAS, la Empresa Prestadora ha

cuestionado el contenido del Informe Final de Instrucc¡ón No 540-2019-
SUNASS-120-F, en el extremo referido a la PTAP Huando de la Medida

Correct¡va No 3. Para ello, la Empresa Prestadora ha rem¡tido

documentación técnica que, a su entender, sustentaría su implementación.

Asimismo, la Empresa Prestadora solicita que se archive el PAS en cuanto
a la l"ledida Correctiva N'4 deb¡do a que en el numeral 6.2 del informe final

de instrucc¡ón se indicó que había cumplido dicha medida correctiva refer¡da

a la balanza de la PTAP Huando.

3.5 Respecto de la Medida Correctiva No 4, se prec¡sa que esta versa no solo de

la reparación o cambio de la balanza de control de consumo de cloro en la
PTAP Huando, sino también de la implementac¡ón de un indicador de

dosif¡cación (rotámetro) adecuado para los equipos dosificadores de los pozos

La Quincha, Satuca, N" 1, No 3 y No 4.

3.6 En ese sentido, si bien la Empresa Prestadora ha cumplido esta medida

correctiva en el extremo referido a la balanza de la PTAP Huando, no ha hecho

lo propio respecto de los otros puntos exig¡bles. Por ello, en el ¡nforme de

decisión se rat¡f¡ca que la Empresa Prestadora es responsable por el

incumpl¡miento de la ¡4edida Correctiva No 4 en el extremo referido a los pozos

La Quincha, Satuca, No 1, N'3 y N'4.

3.7 De otro lado, conforme se aprecia del desarrollo del PAS, la Empresa
Prestadora no ha actuado con la debida diligenc¡a en el cumpl¡miento de sus

obligac¡ones, ya que a pesar de tener pleno conocimiento del contenido y

30.1 (...)
30.2 ¡os adm¡n¡strados imputados en el PAS po<trán ex¡mnse de responsdb¡l¡dad siempre que acÉ<l¡ten, según sea el

(...)
0 La subsanación wluntana pot parP del postbte sanc¡onado del acto u omisón ¡ñputado cono const¡tutiw de

infracción adm¡n¡süat¡va, con anbrioialad a ta notillcaclón de ld Esoluc¡ón de ¡n¡cio del proced¡n¡ento

a d m ¡ n ¡ sta t¡ vo s a n o o n a do r.
(...r

T2

3.3 La menc¡onada documentación ha s¡do materia de evaluación en el Informe
N' 1411-2019-SUNASS-120-F, concluyendo que la Empresa Prestadora sí

¡mplementó (dentro del plazo otorgado en la Resolución de Gerencia General

No 196-2017-SU NASS-GG) la Med¡da Correctiva No 3 en dicho extremo.

3.4 De lo anter¡or, se desv¡rtúa la responsabilidad de la Empresa Prestadora
por la comisión de la infracción que se le imputa respecto del incumplim¡ento
de la Media Correct¡va No 3 referido a la PTAP Huando.
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3.8 Adicionalmente, conv¡ene resaltar que la Emprésa prestadora no ha
acred¡tado estar incursa en alguna de las causales de eximencia de
responsabilidad administrativa previstas en el artículo 30 del RGSS respecto
de las Medidas Correctivas Nos. 1, 2, 4 (referida a los pozos La euincha,
Satuca, No 1, No 3 y No 4), 5, 6, 7 y I ¡mpuestas med¡ante la Resoluc¡ón de
Gerenc¡a General No 196-2017-SUNASS-GG.

3.9 De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y las
conclusiones de los Informes Nos. 540-2019-SUNASS- 120-F y f4ú-21tg-
SUNASS-120-F, se determ¡na que:

a) Corresponde arch¡var el presente PAS inic¡ado por la presunta com¡sión
de la infracc¡ón tipif¡cada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del
RGSS respecto de las Medidas Correctivas Nos. 3 (referida al registro de
los resultados de cloro res¡dual libre en el pozo Satuca y en la pTAp
Huando) y 4 (referida a la balanza en la pTAp Huando), ¡mpuestas
med¡ante la Resoluc¡ón de Gerenc¡a General No 196-2017-SUNASS-GG.

b) La Empresa Prestadora es responsable de la comis¡ón de la infracción
tipiflcada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del RGSS por haber
incumpl¡do las l4ed¡das Correctivas Nos. 1, 2, 4 (referida a los pozos La

Quincha, Satuca, No 1, No 3 y No a), 5, 6, 7 y 8 ¡mpuestas mediante la
Resolución de Gerencia General No 196-2017-SUNASS-GG.

Sanción a imooner

3.10 Sobre la sanción a imponer a la Empresa prestadora, debe señalarse que
la SUNASS, como parte de su función sancionadora tiene competenc¡a para
imponer sanciones a las empresas prestadoras de servicios de saneam¡ento
por el ¡ncumplimiento de las normas aplicables, de acuerdo a lo dispuesto en
el literal d) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en los Serv¡cios públicos, Ley No 27332,
y en los artículos 72 y 47 del Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones de la
SUNASS47. Esta func¡ón es ejerc¡da en primera ¡nstancia por la Dirección de
Sanciones y en segunda instancia por la Gerencia General; debiendo la
autoridad adm¡n¡strativa observar los principios refer¡dos a la potestad
sancionadora.

plazo para cumplir las Medidas Correctivas Nos. 1, 2, 446, 5, 6,7 y I impuestas
mediante la Resolución de Gerencia General No 196-2017-SUNASS-GG, no lo
ha hecho.

16 Refer¡da a los pozos La Quincha, Satuca, No l, Nó 3 y No 4.
'7 Aprobado por O€creto Supremo No l4S-2019,rcM, pubt¡códo en la separata de normas tegates deldiado oñc¡at á/

Peruano el 9-B.2019.

RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCTONES

Expediente No 007-2019-PAS

Av. Bernardo Monteagudo N" 210 - 216 - [¡agdatena de¡ t\¡ar - Lima 17 , perú
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Exped¡ente N" 007-2019-PAS

Al respecto, el numeral 1.4 det artículo IV del Titulo Prel¡minar del Texto Único

Ordenado de la Ley del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo General (TUO de la LPAG)

dispone lo siguiente:

"Artículo IV,- Principios del procedimiento administrativo

7. El proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo se sustenta fundamentalmente
en los s¡gu¡entes pr¡ncip¡os, s¡n peiu¡c¡o de la v¡genc¡a de otros
pr¡nc¡p¡os generales del Derecho Adm¡nistrat¡vo:

t...1
7.4. Principio de Razonabilidad.' Las dec¡s¡ones de la
autor¡dad adm¡n¡strativa, cuando creen obl¡gac¡ones, califiquen
infracc¡ones, impongan sanc¡ones, o establezcan restr¡cc¡ones a los
adm¡n¡strados, deben adaptarse dentro de los lím¡tes de la facultad
atr¡bu¡da y manten¡endo la deb¡dd proporc¡ón entre los med¡os a
emplear y los f¡nes públicos que deba tutelar, a f¡n de que

respondan a lo estr¡ctamente necesar¡o para ld sat¡sfacc¡ón de su
comet¡do".

3,11 Asim¡smo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala lo
sigu¡ente:

"Artículo 2480.- Princip¡os de la potestad sancionadora
adñinistrativa
La potestad sanc¡onadora de todas lds ent¡dades está reg¡da

ad¡c¡onalmente por los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os espec¡ales:

t...1
3. Razonabilidad.- Las autor¡dades deben prever que la com¡s¡ón

de la conducta sanc¡onable no resulte más ventajosd para el
¡nfractor que cumpl¡r las normas infr¡ngidas o asum¡r la sanc¡ón.

5¡n embargo, las sanc¡ones a ser apl¡cadas deberán ser
proporc¡onales dl ¡ncumpl¡m¡ento cal¡f¡cado como ¡nfracc¡ón,
observando los sigu¡entes criter¡os que 5e señalan a efectos de su
graduac¡ón:

d) Et benefic¡o ¡tíc¡to resultante por la com¡s¡ón de la ¡nfracc¡ón;

b) La probab¡l¡dad de detección de la ¡nfracc¡ón;
c) La graveddd del daño al ¡nteés públ¡co y/o bien jurídico

proteg¡do;
d) El perju¡c¡o económ¡co cdusado;
e) La re¡nc¡denc¡a, por la com¡s¡ón de la m¡sma ¡nfrdcc¡ón dentro

det plazo de un (1) dño desde que quedó firme la resoluc¡ón
que sdnc¡onó la pr¡mera infracción.

f) Las c¡rcunstanc¡as de la com¡s¡ón de la ¡nfracc¡ón; y
74
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Cabe ¡nd¡car que esta multa implica la ident¡f¡cación del benef¡cio ¡lícito, la
probabilidad de detección y los criterios agravantes y atenuantes previstos en
el artículo 35 y el numeral 4.2 del Anexo No 4 "Tabla de Infracciones,
Sanc¡ones, Escala de Multas y de Factores Agravantes y Atenuantes,, del
RGSS.

3.13 De otro lado, también debe tenerse en cuenta el tope máximo de la multa a
imponer teniendo en cuenta los artículos 33a8 y 33-A del RGSS, vigentes a la
fecha de comisión de la infracción en cuestión, salvo que los posteriores le
sean más favorables al adm¡nistrado en virtud del pr¡nc¡pio de Irretroactjvidad
prev¡sto en el numeral 22.3 del artÍculo 22 del RGSS.

Exped¡ente No O07-2019-PAS

g) La ex¡stenc¡a o no de ¡ntenc¡onal¡dad en la conducta det
¡nfractor. "

3.12 Para la determinación de la multa se considerará que Ia Empresa
Prestadora incurrió en la ¡nfracción tipiflcada en el numeral 48 del ítem I del
Anexo No 4 del RGSS C Por cada med¡da correctiva ¡ncumpl¡dd,), la cual
conlleva la ¡mposic¡ón de una multa Ad-Hoc independiente por el
incumplim¡ento de cada med¡da correct¡va.

3,14 Asim¡smo, dado que en el presente caso estamos ante multas ¡ndepend¡entes
por el incumplimiento de las medidas correctivas Nos 1, 2, 4 (referida a los
pozos La Quincha, Satuca, N" 1, No 3 y No 4), 5, 6,7 y I ¡mpuestas med¡ante
la Resolución de Gerencia General No 196-2017-SUNASS-GG, corresponde
apl¡car el concurso de infraccionesae previsto en el artículo 31 del RGSS.

3.15 De acuerdo con los criter¡os anter¡ormente expuestos, en el Informe Final de
Instrucción No 540-2019-SUNASS-120-F, la DF señala lo siguiente:

a) Que al ser la Empresa Prestadora del t¡po 2s0 se le puede ¡mponer una
multa de hasta 100 UIT, s¡endo el tope máx¡mo de la multa de 27.73 UIT.

Av. Bernardo ¡ronteagudo No 210 - 216 - l.4agdalena det Mar - Lima 17 - perú

43 C¿beindicar que la DF analizó s la Empres¿ Prestadora cometió ¡a ¡nfracción durante el año anterior a su rngreso
al RAT o dos años después de su incorporac¡ón a dicho régimen, concluyendo que esta no se encuentra incursa en el
supuesto de hecho de la norma.

'e Al respecto, elartkulo 31 de la RSS señal¿ lo s¡gurente (..) cuando en el marco de un pAS, concurran var¡as conductas
que den lugar a ¡ñlracciones independ¡entes, detectadas eñ una mtsma acción de supervisión, se apl¡cará la suma del
monto de las multas propuefas p¿ra cada una de las infracciones, hasta et máx mo del doble de la multa de aquella
infracción que r€presente el mayor moflto expres¿do en IUT.

50 Tenrendo en cuenta que el Informe N. 1101-2018/SUNASS,t2O F (en etque s€ determina et ¡ncumptimiento de tas
med¡das correct¡vas) es del 27 de dic¡embre de 2018, et número tot¿l de conexiones de agua potabte atcanzado por
la Empr€sa Prestadorá altérmino de los se¡s meses anteriores a dicha fecha 4 de t7,gg7.

15
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3.L7

b) Luego de aplicar la metodología de cálculosl señalada por el

incumplimiento de las med¡das correct¡vas ¡ncumplidas, se obtiene una

multa de 7.26 UIT.

Por ello, la DF en el Informe Final de Instrucc¡ón N' 540-2019/SUNASS-120-
F, recomienda la imposición de una multa de 7.26 UIT.

No obstante, en la etapa de decis¡ón la Empresa Prestadora presentó

documentación ad¡c¡onal respecto de la implementac¡ón de la Med¡da

Correctiva No 3 (refer¡da a la medición de cloro residual libre en la pre

clorac¡ón de la PTAP Huando), la cual fue evaluada en el Informe de Decisión

N' 1411-2019-SUNASS-120-F y valorada para la determinación de la multa.

3,18 Por lo tanto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el actual artículo 31del RGSS,

en la etapa de dec¡sión se obtiene una multa cuyo valor no ha var¡ado en

relación al valor determinado en la etapa de instrucción, la cual asciende a
7.26 UIT deb¡do a la aplicación del concurso de ¡nfracc¡ones (el detalle de la
multa está en el Anexo I del Informe N' 1411-2019-SUNASS-120-F), el cual

también forma parte de la presente resolución.

3.19 Por ello, la DF en el Informe F¡nal de Instrucción No 540-2019-SUNASS- 120-

F, rat¡f¡cado por el Informe No 1411-2019-SUNASS-120-F, recom¡enda la

imposición de una multa de 7.26 UIT.

De conformidad con lo establec¡do en la Ley ¡4arco

de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servic¡os PÚblicos, Ley

No 27332; la Ley Marco de la Gest¡ón y Prestación de los Servicios de Saneam¡entos2;

el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento General

de Supervis¡ón y Sanción; y lo recomendado en el Informe F¡nal de Instrucc¡ón No

540-2019-SUNASS-120-F, ratificado por el Informe N" 1411-2019-SUNASS- 120-F.

t/N A

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- DISPONER el archivo del
proced¡m¡ento adm¡nistrativo sancionador iniciado a EMAPA HUARAL S'A.
mediante la Resoluc¡ón No 005-2019-SUNASS-GSF, en el extremo referido a la

presunta comisión de Ia infracc¡ón tipif¡cada en el numeral 48 del item I del Anexo

No 4 del RGSS respecto de la Medidas Correctivas Nos. 3 (refer¡da al registro de los

resultados de cloro res¡dual l¡bre en el pozo Satuca y en la PTAP Huando) y 4 (relativa

5r De acuerdo al Anexo II del Informe N' 540 2019-SUNASS_120'F, sr bren la sumaloria por cad¿ incumphm¡ento de las

medidas correct¡vas da como resultado 9,41 IJIT, se advierte que la multa más alta es la correspond¡ente al

incumpl¡m¡enLo de l¿ medida correctiva No 7, la cual al duplicarse dá como resultado 7.26 UIT.
s, Aprobada mediaote Decrelo Legislativo No 1280, public¿da en la en la separata de normas legales deldiario oflcial

El Peruano el 29 .12.2016.
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 007-2019-PAS

a la balanza en la PTAP Huando), impuestas med¡ante la Resolución de Gerencia
General No 196-2017-SUNASS-GG.

Artícu|o 2O.. DECLARAR. a EMAPA HUARAL
S.A. responsable por la com¡s¡ón de la infracción tipif¡cada en el numeral 48 del item
I del Anexo No 4 del Reglamento General de Superv¡sión y Sanción por haber
¡ncumplido las Medidas Correct¡vas Nos. 1, 2, 451,5,6,7 y 8 ¡mpuestas med¡ante la
Resolución de Gerenc¡a General No 196-2017-SUNASS-GG.

Artículo 3o.- SANCIONAR a EMAPA HUARAL
S.A. con una multa ascendente a 7.26 Unidades Impos¡t¡vas Tributar¡as por haber
incurrido en la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del
Reglamento General de Supervis¡ón y Sanción.

Artículo 4o.- DISPONER que el pago de la multa
a que se refiere el artículo 3o se realice en el Ministerio de Economía y Finanzas de
acuerdo al proced¡miento ¡ndicado en el Ofic¡o C¡rcular No 355-2014-SUNASS-080 en
un plazo no mayor de 15 días hábiles, contado a partir del día s¡guiente de not¡flcada
la presente resolución.

Artículo 5o.- De conform¡dad con el artículo 37
del Reglamento General de Supervisión y Sanción, la multa se reducirá en un S0o/o
si se cancela en el plazo f¡jado en el artículo anter¡or y s¡empre que la sancionada
no ¡mpugne la presente resolución.

La multa se reducirá en 25yo s¡ se cancela como máximo dentro de los 5 días hábiles
posteriores al vencimiento del plazo señalado en el artículo anterior y siempre que
Ia sanc¡onada no ¡mpugne la presente resolución.

Artículo 6o.- DISPONER que la presente
resolución y los Informes Nos. 540-2019-SUNASS-120-F y 1411-201g-SUNASS-120-
F sean notificados a EMAPA HUARAL S.A. para los f¡nes pertinentes.

Regístrese y not¡fíquese,

Lucía ME
Responsabl

S PARISACA
de la Dirección es

sr Referida a los pozos La Quiñcha, Satuca, No 1, No 3 y Nó 4
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